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Naar pagina 2
L1L2 = bruin
COMM, Kno = blauw
LIM GND = groen/geel
Zowel de LGND als de GND2 moeten beide aan
GND?2 contral aarde = @mmf de aarde worden aangesloten
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Naar pagina 1 Aan het begin en het einde

van het RS485 netwerk dienf

een 120 Ohm weerstand fe worden
geplaatst

De MK2430 biedt de magelijkheid

een 1200hm weerstand via een dipswitch
in te schakelen
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